LATTE IP65 2x28W

FIBRA III TS 2%49W IP66

MODENA MINI 1x18W

MODENA MINI LED 20W

MODENA MINI LED Z MODULEM AW 1h

oprowa LOVATO NC (h/t do korytarzy> LED 1lh
jednozadaniowa 3W RS

oprawo HELIOS IP63 lh dwuzadaniowo RS

klosz mleczny biata

Zosilanie elektryczne suszarkKi

Zasilanie elektryczne szafek

Pro jektowane gniazdo elektryczne IP65

LACZNIK SWIECZNIKOWY
LACZNIK UNIWERSALNY

tACZNIK UNIWERSALNY (PRZECHODOWKOWY)

KASOWNIK 1-PETLOWY

WEACZNIK POCIAGOWY

TRANSFORMATOR

LAMPKA CZERWONA Z BUCZKIEM SYSTEMU PRZYZYwWOWEGO

ZAKRES NIE OBJETY OPRACOWANIEM
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[TEMAT PROJEKTU: Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki Leczniczej
dla zadania:
"Modernizacja Zaktadu Rehabilitacji Pawilonu Gimnastyki Leczniczej
wraz z Halg Sportowo- ilitacyjng "
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