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N OBWODY ISTNIEJACE
CDC4254
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/MN M ARE YDY 3x2,5 mm2 -
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B 16 A YDY 3x2,5 mm2 e
/NN MB116A N
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NG
Pi= 38 150W
Pszcz=20 700 W
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Rozdzielnico TP,
Nascienna FP/3SN2,

P44, II klasa izoloacji, IK09, RAL901O0,

agt. 205 mm,

/godnosc z normamii VDE 0660 czesc

500, 504, 504/A1,
EN61439-2,-3
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[TEmAT PROJEKTUPrzebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki Leczniczej

dla zadania:

Zakiadu ilitacji Pawilonu Gi

i Leczniczej
wraz z Halg Sportowo- "

INWESTOR!

Insytut Gruzlicy i Choréb Pluc Oddziat Terenowy w Rabce -Zdréj
ul. Prof.Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrdj

[ADRES INWESTYCII

ul. Prof.Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdroj
dziatki nr 4252, 4248/2 obr.0001 Rabka-Zdréj

GLOWNY PROJEKTANT.

mgr inz.
Zygmunt Pawlak

SPRAWDZIL

inz.
Mikotaj Gondek

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU:

schemat ideowy tablic TO.1

SKALA RYSUNKU:

bs

DATA WYKONANIA: NUMER ARKUSZA
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